
podpis:projektant:
specjalno!" architektoniczna: mgr in#. arch. Sebastian Stanis$awski upr. nr 04/03/DOIA

mgr in#. arch. Karolina Grabarczyk
mgr in#. arch. Rafa$ Grabarczyk

podpis:sprawdzaj%cy:
specjalno!" architektoniczna: mgr in#. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

projekt zagospodarowania terenu z infrastruktur%
temat rysunku:

bran#a: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura grudzie& 2010 PB 01 1:500 Z-1

firma:

uwagi :
- wszystkie u#yte materia$y musz% posiada" niezbedne atesty dopuszczaj%ce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rz'dne nale#y sprawdzi" na budowie , a w przypadku wystapienia ró#nic projektowany uk$ad 
nale#y dostosowa" do stanu istniej%cego , zachowuj%c zasady zawarte w projekcie;

projekt: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowo!ci Kobylin;63-740 Kobylin; 
pow.krotoszy&ski; woj.wielkopolskie; obreb Miasto Kobylin; ul.3 Maja; dz. nr 
2238

inwestor: Urz%d Miasta Kobylin; 
Rynek Marsza$ka J.Pi$sudskiego 1; 63-740 Kobylin
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Proj.wylot do ist, studni kanalizacyjnej
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LEGENDA

granica dzia$ki

budynek istniej%cy

boisko pi$karskie

boisko wielofunkcyjne

!ciana oporowa

zakres opracowania

wej!cie na teren boisk

koty wysoko!ciowe103,75 mnpm

o!wietlenie terenu boisk

projektowany drena#

UWAGA :
1. Instalcj' odgromow% wykon" wg opisu technicznego
2. Oprawy  LUG POWERLUG2 400W AS - 20 szt. ,
 s$up 10 m  Kromiss-Bis 

S!UPY

S1-S7 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2+2 - s$up 10 m
S2 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2 - s$up 10 m
S3 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.1+1 - s$up 10 m
S4 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2  - s$up 10 m
S5 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2 - s$up 10 m
S6-S9 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.1+1 +2- s$up 10 m
S8 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2 - s$up 10 m
S10 - oprawa LUG POWERLUG2 400W AS  - szt.2 - s$up 10 m

RG

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

rura ochronna DVK lub SRS

zasilanie lamp wykona" kablem YKY 5x6mm2,
lini' zasilaj%c% wykona" kablem YKY 5x25mm2
 od R1 do RG

rozdzielnica o!wietleniowa 

LUG POWERLUG2 400W AS

R1 rozdzielnica istniej%ca budynku

podpis:projektant:
specjalno!" instalacyjna w zakresie 
sieci instal. i urz%dze& elektrycznych
i elektroenergetycznych:

mgr in#. Grzegorz Szyma&ski upr. nr 164/01/DUW
mgr in#. Maciej Ko$odziejski

podpis:sprawdzaj%cy:
specjalno!" instalacyjna w zakresie 
sieci instal. i urz%dze& elektrycznych
i elektroenergetycznych:

mgr in#. Stefan Tadeusz Perli&ski upr. nr 402/74/Wm
podpis:projektant:  in#. Jerzy Stanis$awski upr. nr 584/73/Pw; UAN 83386/114/89

mgr in#. Robert Wizner
specjalno!" instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urz%dze& cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci%gowych i kanalizacyjnych:


